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LEGENDA
Esistente Nuovo Da eliminare

Collettore acque miste

Canalizzazione pubblica

Canalizzazione acque luride

Collettore acque luride

Canalizzazione privati

Pozzetto d'ispezione acque miste

Pozzetto d'ispezione acque luride

Canalizzazione acque meteoriche

Pozzetto d'ispezione acque meteoriche

Caditoia

Canalizzazione acque meteoriche

Canalizzazione a sistema misto
Pozzetto d'ispezione

Fossa biologica

Pozzo perdente acque luride

Pluviale

Griglia
Pluviale

Dimensione :  29.7 x 105 cm 
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Aziende
Tracciato cavi CEF

Tracciato cavi SWISSCOM
Condotta acqua potabile

Saracinesca

Camera CEF

 Ø 92/80

 Ø 72/60

Condotta acqua potabile privata

Saracinesca privata

Idrante a colonna

Esistente Nuovo Da eliminare

Esistente Nuovo Da eliminare

 Ø 132/120
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